Puttusk, dnia 15 maja 2015 r.

Zawiadomienie o modyfikacji tresci SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na modernizacje ukladéw odpylania spalin dla kotta
KW 3 o mocy cieplnej 5,9 MW oraz kotta KW 2 o mocy cieplnej 8 MW w Kotlowni
przy ul. Kolejowej 8 w Puttusku

Do Zamawiajacego wptynat wniosek dotyczacy tresci SIWZ :

1. Zamawiajacy w zatgczniku nr 8 do SIWZ ,Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia” wymaga
aby: ,11. Regulacja wydajnos$ci wentylatoréw pomocniczych powinna by¢ uzalezniona od stezenia
pytow w spalinach. 12. Instalacja powinna by¢ wyposazona w optyczny, stacjonarny miernik
emisji pytow w spalinach, pozwalajacy na ciggly roboczy monitoring.” Czy zastosowanie ww.
rozwigzan jest bezwzglednie wymagane przez Zamawiajacego?

Odp.: Zamawiajacy, dzialajac zgodnie z trescia czesci 7 pkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia w/w postepowaniu o wudzielenie zamoéwienia publicznego
informuje o modyfikacji tre$ci SIWZ w w/w zaKresie i postanawia o wykresleniu z punktow
VI podpunktéw 11 i 12 w brzmieniu , 11. Regulacja wydajnosci wentylatoréw pomocniczych
powinna by¢ uzalezniona od stezenia pyléw w spalinach. 12. Instalacja powinna by¢
wyposazona w optyczny, stacjonarny miernik emisji pyléw w spalinach, pozwalajacy na
ciagly roboczy monitoring.” ’

2. Czy jest mozliwe, ze instalacje zasilajaca do szaf sterowniczych (rozdzielnia pradu — szafa)
Zamawiajagcy wykona we wiasnym zakresie (punkt V podpunkt 4 szczegétowego opisu
przedmiotu zamowienia)?

Odp.: Zamawiajacy dzialajac zgodnie z trescia czesci 7 pkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia w/w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
modyfikuje punkt V ppkt 4 szczegélowego opisu przedmiotu zaméwienia w brzmieniu
»~WyKkonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej wyzej wymienionych szaf”. Zamawiajacy
wykona instalacje zasilajaca do szaf sterowniczych we wiasnym zakresie.

W pozostatym zakresie tresci SIWZ nie ulega zmianom.

Wicedyrektoris. LWL V-

Tadeusz Lewantlowski



