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UWAGI:
1.Wprzypadku wystąpienia konieczności dokonania korekt układania rurociągów w

pionie lub poziomie należy je realizować poprzez gęcie elastyczne w wykopie,
bądz ukosowanie na mufach-do 3 st.

2.Prace rozpocząć od miejsca połączenia z istniejącym rurociągiem,
3.Pozostałe zasady montażu rurociągów wg wytycznych producenta rur

preizolowanych,
4.Pod drogami osiedlowymi i chodnikami wymienić grunt na pospółkię i odpowiednio

zagęścic
5.  Przyłącza w pomieszczeniach węzłów zakończyć zaworami kulowymi do

wspawania,


